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1 .Anfangskontrolle / Allgemeine Vorprüfung
1 .1 Kontrollanzeigen überprüfen
1.2 zentrare, Antriebe, Taster Merder andere RWA-Komponenten prüfen'1'3 Neue Raumaufteirung, Zwischenwände i -decken eing"=og"n, RWG

:lltllf:qlrng ungehinderl, Zuruft prüfen, ar rs DurcÄsichi der u nteriasen,
sonstige Anderungen

2 Allgemein
2.1 auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
2.2 Anschlüsse und Klemmen auf Sitz/ Kontakt prüfen
2'3 Auffahren der Fenster / Lichtkuppern o, ä. zui Kontroile
2.4 Betriebsbuch vorhanden i aniegen

3. Zentrale / Stromversorgung
3.1 Zentrale, Alarmierungs- und warneinrichtungen auf FunKion prüfen
3.2 Meldelinien und Auslösegruppen auf Funktioi prüfen
3'3 Stromversorg_ung auf Funktion prüfen, Notstromversorgung: Ladespannung

messen und Belastungstest durchführen, Meßwert mit-Nerinwert uärliäicr,"n 
1Akku evtl. austauschen )

3.4 Netz i Akkuumschaltung prüfen
3.5 Arbeitsstrorn der Antriebe prüfen

4. Manuelle Auslösung / Handmelder
4.1 Handmelder ünd Gehäuse auf Funktion 1 Beschädigung prüfen
4.2 Auslösetaster: Anzeige, Glasscheibe prüfen
4.3 Auf / Zu Tastung

5.Automatische Melder
5.1 Automatische Melder auf Funktion prüfen
5.2 Rückstellung der automatischen Melder
5.3 Branderkennungselement am Antrieb prüfen

6. Antriebe
6.1 Alle beweglichen Teile auf Gangbarkeit prüfen
6'2 RWA- Lüftungsantriebe auf Laufgeräusche und Stromaufnahme prüfen / messen
6.3 Kontrolle der Antriebsbefestigung

7. Endkontrolle / Sonstiges / Bemerkungen
7 1 Jahresprüfplakette erneuern
7.2 wiederauflegen der Netzspannung i Kontrolle Ladestrom
7.3 Cffnen und Schließen der gesamten Anlage(n)
7 4 Kontrolle / übergabe ggf mit Kunde


